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     Узел учета ВС
(Ду 15)
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1
Счетчик воды"Пульсар М"
ДУ15 1 ООО НПП

"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой ДУ 15 1 покупной

муфтовый G1/2", F-M

3 Кран шаровой ДУ 15 1 покупной

муфтовый G1/2", F-F

4 Фильтр ДУ 15PN 1,6 uПа 1 покупной

5 Присоединитель G1/2"ДУ 15 2 покупной

6 Прокладка 2 В комплекте с
присоединителями

7 Обратный клапан 1 покупной
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     Узел учета ВС
(Ду 20)

Козлов А.В.

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

Соловьева

из водоканала

Трубопровод Ду20 2 4 5 6
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Трубопровод Ду20

6

1
7

190

3 ДУ 1 ДУ

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з. Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание

Монтажный чертеж

1
Счетчик воды"Пульсар М"
ДУ20 1 ООО НПП

"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой ДУ 20 1 покупной

муфтовый G3/4", F-M

3 Кран шаровой ДУ 20 1 покупной

муфтовый G3/4", F-F

4 Фильтр ДУ 20PN 1,6 uПа 1 покупной

5 Присоединитель G3/4"ДУ 20 2 покупной

6 Прокладка 2 В комплекте с
присоединителями

7 Обратный клапан 1 покупной
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     Узел учета ВС
(Ду 25)

Козлов А.В.

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

Соловьева

из водоканала

Трубопровод Ду25 2 4 5 6

7

к потребителю

3
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Трубопровод Ду25
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По
з. Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание

Монтажный чертеж

1 Счетчик воды"Пульсар М"  ДУ25 1 ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой ДУ 25 1 покупной

муфтовый G1", F-M

3 Кран шаровой ДУ 25 1 покупной

муфтовый G1", F-F

4 Фильтр ДУ 25PN 1,6 uПа 1 покупной

5 Присоединитель G1"ДУ 25 2 покупной

6 Прокладка 2 В комплекте с
присоединителями

7 Обратный клапан 1 покупной

8 Манометр 2 покупной
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     Узел учета ВС
(Ду 32)

Козлов А.В.

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

Соловьева

из водоканала

Трубопровод Ду32 2 4 5 6
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з. Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание

Монтажный чертеж

1 Счетчик воды"Пульсар М"  ДУ32 1 ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой ДУ 32 1 покупной

муфтовый G1 1/4", F-M

3 Кран шаровой ДУ 32 1 покупной

муфтовый G1 1/4", F-F

4 Фильтр ДУ 32PN 1,6 uПа 1 покупной

5 Присоединитель G1 1/4"ДУ 32 2 покупной

6 Прокладка 2 В комплекте с
присоединителями

7 Обратный клапан 1 покупной

8 Манометр 2 покупной
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     Узел учета ВС
(Ду 40)

Козлов А.В.

ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"
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л. Приме-
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Монтажный чертеж

1 Счетчик  воды"Пульсар М"  ДУ40 1 ООО НПП
"ТЕПЛОВОДОХРАН"

2 Кран шаровой ДУ 40 1 покупной

муфтовый G1 1/2", F-M

3 Кран шаровой ДУ 40 1 покупной

муфтовый G1 1/2", F-F

4 Фильтр ДУ 40PN 1,6 uПа 1 покупной

5 Присоединитель G1 1/2"ДУ 40 2 покупной

6 Прокладка 2 В комплекте с
присоединителями

7 Обратный клапан 1 покупной

8 Манометр 2 покупной
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